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IIIIIII PROJ. LINIA KABLOWA SREDNIEGO NAPIECIA
PROJ. LINIA KABLOWA NISKIEGO NAPIECIA
PROJ. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
o ISTNIEJACY StUP OKRAGLY TYPU E
(o] PROJ. SLUP BETONIOWY TYPU E
@ ISTN. OPRAWA DOSW. WLS-800RM-100W
Istn. stacja transformatorowa ~
MSTw 20/630 o0 PROJ. OPRAWA PARKOWA OSW. ZEWNETRZNEGO
"Modliborzyce Blotna" ~
&< PROJ. OPRAWA PUNKTOWA <OSW. POMNIKA)
Ma MUFA KABLOWA PRZELOTOWA
REWITALIZACJA SKWERU JANA PAWLA Il
projekt: W MODLIBORZYCACH
Proj. YAKY 4x16 (o$§w. zewnetrzne, parkowe)
. . GMINA MODLIBORZYCE
Inwestor: ul. Pitsudskiego 63
- li
Proj. YKY 3x2.5 (o$w. pomnika 23-310 Modliborzyce
opracowat: inz. Lestaw Muzyka
upr. proj. 420/Lb/01
Oznaczenia o§wietlenia parkowego sprawdzit mgr inz. Marian Oleszek
upr. proj. LUB/0183/PWOE/08
@ - Projektowany shup parkowy typu ROSA: SP-4W, czarny,
na fundamencie B40, wysiegnik WTM-15/1P . branza: stadium: PBW | skala:
© - oprawa OP, klosz kula przezroczysta ¢ 400, z zarowka sodowa 70W Elekiryczna
. . . . . .. . T .
@ - oprawa najazdowa XARD DL-40 (oswietlenie pomnika) nazwa rysunku: - gchemat ideowy przebudowy lini kablowej SN,
) ) o ) ) linii napowietrzno-kablowych nN oraz oswietlenie zewnetrzne, parkowe
- kable zalicznikowe, o§wietleniowe YAKY 4x16 v PrVE
———— - kable zalicznikowe, o$wietleniowe YKY 3x2.5 Kwiecien 2014 r. E-02




