T tel. (015) 8715 079 Modliborzyce, 2014-02-26

Dotyczy postgpowania znak: INW.271.1.2.2014

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Uprzejmie informuje si¢, ze w postgpowaniu dotyczacym przetargu nieograniczonego
na zadanie: , Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekéw w Gminie Modliborzyce —
etap III”, do Zamawiajacego wplynely zapytania, na ktore Zamawiajgcy na podstawie
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r, poz. 907 z pézn. zm.) udzielil ponizszych wyjasnien:

Pytanie nr 1

Czy dopuszcza si¢ zamiang rur ochronnych stalowych w wymiarach 88,9/3,6 ; 273/7,1 mm ;
219/6,3 na rury PCV-U Sn12 badz inne.

Odpowiedz:

Ze wzgledu na plytkie utozenie przewodow kanalizacyjnych pozostawia si¢ uzycie rur

ochronnych stalowych nieatestowanych. Nie dopuszcza si¢ stosowania rur PCV.
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