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Zestawienic podstawowych urzadzen i materialow
Kotlownia ,, Modliborzyce ”
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Schemat hydrauliczny instalacji kaskadowej
z dwoma kotlami 2 x C 230 ECO-217 KW
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Kociot gémy 217 KW
Kociot ( podporzgdkowany ) 217KW
Czunik sygnalizaujacy zanik poziomu
wody w kotle
Rozdzielacz zasilajacy ( istnicjacy )
dn 150 mm
Rozdzielacz powrotny ( istnicjacy )
Zawbr antyskazeniowy dn 32
Zawor bezpieczehstwa
Zawdr odcinajacy
Zawor zwrotny
Manometr

. Termometr

- Pompa obicgu grzewczego ( istnigjaca )
. Termostat

- Wylacznik réznicowy 30mA

. Pompa mieszajaca obiegu kotlow

. Czujnik pokojowy

- Czujnik zewngtreny

. Stycznik
. Czujnik temperatury zasilania
. Zwoér trdjdrogowy mieszajacy
Obieg B z slownikiem
_-_ i 20. Nmsau__. odwadniajgey
4 21. Zawor spustowy
22. Automatyczny zaw6r napowietrzajaco-
| odpowietrzajacy
23. Odpowietrzenie reczne
10 24. Czujnik poziomu wody
25. Filtroodmulnik
26. Przeponowe naczynie wzbiorcze
Z (istniejgee - 3 s7t )
27. Zawor odeinajacy z sifownikiem
H_ 28. Zawor rownowazacy
29. Wodomierz dn 25-32
30. Coujnik temperatury wody asilajacej
31. Urzadzenie konirolne
{ dostawa z kotlem )
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