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SEGMENT A - PIWNICE

OZNACZENIA:

Pion

39

nr pionu grzejnego

Nr 6 Korytarz
+20°C

nr pomieszczenia i jego funkcja
planowana temp. pomieszczenia

Q=6.615W zapotrzebowanie ciepta

22-typ grzejnika, 50-wysokos¢ [cm]
22/50/100 100-dtugos¢ [cm] , Q = obliczeniowe
Q=1615W zapotrzebowanie ciepta przypadajace
n=5 na grzejnik , n =5 - nr nastawy
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