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o "PROPOS" Spotka zo.o. Data:
21-003 Ciecierzyn, Elizowka 11D Pazdziernik 2009 r.
nr pionu grzejnego ; .
P greeineg Projektowat : inz. Kotowicz Albin Nr projektu :
upr. bud. nr 612/Lb/77
Nr 6 Korytarz nr pomieszczenia i jego funkcja P . NHW \O@
+20°C planowana temp. pomieszczenia Opracowat : Kotowicz Grzegorz
Q=6.615W zapotrzebowanie ciepta Skal
. Zespot Szkot ala:
22-typ grzejnika, 50-wysokos¢ [cm] Obiekt : iowmw a:MOWN cach 1: 100
22/50/100 100-dtugos¢ [cm] , Q = obliczeniowe y
Q=1615W zapotrzebowanie ciepta przypadajace Nr rysunku :
n=5 na grzejnik , n =5 - nr nastawy Tyt. rysunku : Rzut I Pigtra - Segment C m N




