SCHEMAT BLOKOWY
INDYWIDUALNEJ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI

Z POMPOWNIA SCIEKOW PODCZYSZCZONYCH

BUDYNEK

PVC 160

OCZYSZCZALNIA
BIOLOGICZNA
V=2,56m3(4,5m3)

PRZE ODWNIA

PE 40

STUDNIA
CHELONNA

|pracuwnia:
Biuro Projektowe "Skala”
ul. Witosa 15, 22-200 Wiodawa
tel.082-572-46-41, fax:082-572-66-10, e-mail:biuro_projektowe_skala@o2.pl
|projald:
Przydomowa oczyszczalnia $ciekéw
gm. Modliborzyce
|Invnsinr:
Gmina Modliborzyce
ul. Pitsudskiego 63
23-310 Modliborzyce
ktant:
[Prole mgr inz. Marek Zielfiski
upr w zakresie sieci I instalacji sanit.
Nr upr. 1122/CH/94
|asystent:
uwaga :
- wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do F— <tadiom: rale:
stosowania w budownictwie; [Pram=a: . | 'f' ’ | B
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie , a w przypadku sanitarna | projekt budowlany schemat
wystapienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu istniejacego, |tamat rysunku:
zachowujac zasady zawarte w projekcie; schemat blokowy POS
|data: |nr rysunku:
Wilodawa, 24 kwietnia 2014 S51
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