
złoże rozsączające-żwir 
granulacja 20-40 mm

geowłóknina

rura doprowadzająca 
PVC160

wentylacja niska
rura PVC110 z wywiewką

schemat

uwaga :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do 
stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie , a w przypadku 
wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, 
zachowując zasady zawarte w projekcie;

zasypka grunt rodzimy

pokrywa
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sanitarna projekt budowlany
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